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輸電鐵塔結構分析模擬與監測技術研究 
Structural Analysis and Monitoring Technologies of Power Transition Tower Structures 

沈政毅* 李佳諭** 吳世鴻** 

Shen, Zheng-Yi Lee, Chia-Yu Wu, Shih-Hong 

張國鎮*** 陳清泉*** 宋裕祺**** 

Chang, 

Kuo-Chun 

Chern, 

Ching-Churn 

Sung, Yu-Chi 

摘 要 

台灣輸電線路大部份以架空形式建置，鐵塔則為輸電線路中不可或缺之重要支持結

構。當小區域的鐵塔受災害損壞或倒塌時，極有可能引發大區域範圍斷電連鎖反應，因

此，鐵塔結構安全為輸電線路供電系統維持正常服務性的主要關鍵。本研究建置可詳實

反映真實鐵塔結構行為的分析模型，透過對輸電鐵塔(含基礎)受地震、風力及坡體滑動

等外力作用之反應進行研究，藉由各種破壞模式之境況模擬，掌握輸電線路鐵塔與所受

災害之行為模式，研擬相關分析方法提供線路設計單位之參考與運轉維護單位對送電中

鐵塔提供安全健檢參考。同時透過現地鐵塔裝設微振動感測器與監測系統，執行現地試

驗量測回饋分析，驗證模擬程式之正確性，並進一步基於現地試驗量測經驗，研擬出適

合輸電輸電鐵塔現地之健康診斷技術。本計畫有系統地進行輸電線路鐵塔結構安全分析

技術研究，可供線路風險評估之依據及研擬有效的因應對策與安全預警機制參考。 

關鍵詞(Key Words)：輸電鐵塔(Transmission Tower)、鐵塔結構分析(Tower Structural Simulation)、

鐵塔結構監測(Tower Structural Monitoring)。 

*台灣電力公司綜合研究所
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配電級再生能源管理系統建置可行性研究 
Feasibility Study of Distribution Renewable Energy Management System 

辜德典* 陳朝順** 林嘉宏* 

Ku, Te-Tien Chen, Chao-Shun Lin, Chia-Hung 

許振廷*** 楊金石**** 張文曜**** 

Hsu, Cheng-Ting Yang, Jin-Shyr Chang, Wen-Yao 

摘 要 

為確保未來台電配電系統在導入大量再生能源發電系統，仍能有效維持供電電壓品

質，本計畫選擇台電區處試辦建置配電級再生能源管理系統，內建DPIS系統之再生能源併

網衝擊分析軟體，配合PV系統預估發電量，以執行潮流分析推估饋線匯流排電壓並產生變

流器輸出功因控制決策。為配合台電配電系統運轉之開關操作，本計畫亦與台電人員選擇

測試饋線執行饋線負載轉供之變流器監控，並完成24戶PV用戶之現場實測，驗證DREAMS

系統執行太陽光電之遠端遙控，收集PV系統之實功虛功與電壓值，並以DPIS軟體進行電壓

變動之模擬並和實測值作比較，以強化未來台電導入DREAMS系統後，對提升配電系統電

壓品質之效能。 

關鍵詞(Key Words)：配電級再生能源管理系統 (Distribution Renewable Energy Management

System)、再生能源 (Renewable Energy)、智慧變流器 (Smart Inverter)。 

*高雄科技大學電機工程系

**義守大學電機工程系 

***南台科技大學電機工程系 

****台灣電力公司綜合研究所 
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22.8kV等級架空配電裝置技術分析研究 
22.8kV Overhead Power Distribution unit Study 

周昱緯* 林信立** 陳天民** 

Chou, Yu-Wei Lin, Shin-Lii Chen, Tain-Min 

摘 要 

為提升供電能力、減少線路壓降、改善供電品質、減少線路損失、減少饋線及管路數

量、減少變電所設置、簡化電壓等級並與國際接軌，台電公司擬推行將配電架空線路電壓

等級由11.4kV提升至22.8kV。由於以往架空線路之桿距、風壓等計算並未將桿上變壓器納

入考量，若未來電壓等級提升至22.8kV後，各項架空線路配電設備等級將隨之提升，對架

空線路之應力影響勢必須重新檢討，因此本研究計畫綜合相關規章及分析既設架空配電線

路後，提出適切的線路及電桿強度之計算公式及評估方法精進建議。* 

關鍵詞 (Key Words)：電桿(Pole)、架空配電線路(Overhead Distribution Line)、風壓(Wind Pressure)。

*台灣電力公司綜合研究所

**捷技科技股份有限公司 
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中十機引風機高速運轉高振動及伴隨出口煙道高振動

之原因分析與改善案例 
A Case of Analysis and Improvement of the High Vibration of High-speed Operation of Induced Draft 

Fan of Unit 10 and the Accompanying High Vibration at the Outlet Flue Duct in Taichung Power Plant 

李枝榮* 楊錫昌* 楊維盛* 

Li, Chih-Jung Yang, Hsi-Chang Yang, Wei-Sheng 

摘 要 

本改善案之目的為改善中十機引風機高速(890RPM)運轉高振動及伴隨著出口煙道高

振動的問題。改善計劃中，我們大膽地假設將本改善案展開為兩大主題，一為煙道高振動

之原因探討；二為引風機高速運轉高振動之原因探討。以有效的研究方法找出高振動的主

要肇因並研擬對策。在加強引風機本身剛性與出口煙道作結構上的調整後，中十機引風機

已可高速運轉，且出口煙道穩定，無振動劇烈現象。實現引風機可高速運轉與提供夏季機

組滿載發電的機會。* 

關鍵詞(Key Words)：引風機(Induced Draft Fan)、出口煙道(Exit Flue)、振動 (Vibration)。

*台灣電力公司水火力發電事業部台中發電廠
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台電公司智慧財產權管理成果強化計畫 
Reinforcing the IPR Management Capability of Taiwan Power Company Project 

王本耀* 廖素珍** 楊瑞宏* 

Wang, Benjamin Liao, Su-Chen Yang, Ruei-Horng 

陳以彥*** 李嘉華*** 曾意娜*** 

Chen, Yi-Yen Lee, Chia-Hua Tseng,Yi-Na 

摘 要 

本計畫主要工作包含建立智財管理流程機制與辦理培訓課程與輔導。一方面，本計

畫查訪台電公司智財管理現況，分析其不足之處，依其需要，修訂與新增智慧財產相關

規範，協助台電公司建立嚴謹的智財管理規範、流程及表單等機制。另一方面，辦理智

慧財產創造與保護相關課程，以及一對一 Coaching 輔導，培育台電公司智財業務推動

種子團隊，並協助提出專利申請。 

經由導入研發規劃、智財創造、智財保護、智財維護、智財商品化等各階段所需要

的智財管理運用規範，以及訓練課程及諮詢輔導，以補強台電公司智財管理於組織人力

上、訓練規劃上、規章制度上等面向之不足。 

期能以本計畫強化精進台電公司內部的智慧財產有效管理，從而建構強而有力的產

品、技術、智財組合，規劃具戰略效益的智財保護及專利布局策略。本計畫希望協助台電

公司達到增加智財成果產出、確保智財成果權益及智財成果的自由運用(Free To Operate, 

FTO)、完善智財管理、強化智財競爭力、支撐企業策略與公司的願景。* 

關鍵詞(Key Words)：智慧財產權(Intellectual Property Rights)、智財管理制度(IP Management

System)、智財培訓與輔導(IP Training and Consultation)、智財創造(IP Creation)、智財保護(IP 

Protection)。 

*財團法人工業技術研究院產業學院

**財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心 

***台灣電力公司綜合研究所 
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日本 JPDR及東海核電廠除役經驗於我國之應用與借鏡 
Study of Japan’s Decommissioning Experience of JPDR and Tokai Nuclear Power Plants for Their 

Possible Application in Taiwan 

蕭憲明* 沈允中* 張義國* 

Hsiao, Hsien-Ming Shen, Yun-Chung Chang, Yi-Kuo 

陳永枝* 謝賢德* 張清土* 

Chen, Yung-Chih Hsieh, Hsien-Te Chang, Ching-Tu 

摘 要 

我國核能電廠自今年(2018)底開始，即將開始核一廠除役工作，除了台灣電力公司為主

責業主外，國內核能相關研究機構及顧問公司，皆高度關切未來之工作規劃及分配，盼有

機會能參與國內核後端之盛事，建立我國自主發展之除役技術基石，並於未來可將此經驗

應用到國際上，輸出我國之核能除役技術。本報告剖析日本已完成除役之日本動力示範用

反應爐(JPDR)及正在除役中的東海電廠1號機，對其除役歷程及各種工程規劃，包括除役計

畫起訖、除役計畫書申請、核可或變更、工作分解架構(WBS)安排及進度、各種技術應用(如

組件除污、電漿火炬切割、金屬外釋等)，深究其優缺點及考量因素，盼可應用於我國即將

面臨之除役工作。* 

關鍵詞(Key Words)：日本核能電廠(Japan’s Nuclear Power Plants)、日本動力示範用反應爐(Japan

Power Demonstration Reactor, JPDR)、東海電廠(Tokai Nuclear Power Plant)、除役(Decommissioning)、

廢棄物管理(Waste Management)。 

*行政院原子能委員會核能研究所
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核電廠執照管制熱流暫態分析技術研究與應用 
Development and Application of Transient Thermal-Hydraulic Analysis Method in NPP 

馬紹仕* 苑穎瑞* 王政德* 

Ma, Shao-Shih Yuann, Yng-Ruey Wang, Cheng-Der 

蔡智明* 游子堯** 張漢洲** 

Tsai, Chih-Ming Yu, Tzu-Yao Chang, Han-Chou 

摘 要 

本計畫由台電公司核安處委託核能研究所核子工程组執行，計畫期程自103年8月1日至

107年7月31日共計四年。本計畫的主要成果是整合了過去國內已發展建立的核反應器安全

分析技術，完成18本分析報告並整合成17本專題報告，函送主管機關原能會進行執照申請。

本期計畫規劃有4大技術領域，包括設計基準事故輻射劑量、中子穩態計算程式驗證、圍阻

體次隔間分析方法論，以及計算流體力學應用分析，17 本報告有9本已經完成審查工作；

其餘報告則依管制單位意見排定時間。 

關鍵詞(Key Words)：核電廠(Nuclear Power Plant)、執照分析技術(Licensing Analysis Method)、

暫態分析(Transient Analysis)。 

*行政院原子能委員會核能研究所

**台灣電力公司核能發電事業部核能安全處 
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